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Regiono plétros LT029-03-03 ,,Stiprinti civilinés saugos infrastruktiira,
uzdavinys (-iai) priedangas ir vandenviecCiy apsauga, didinant savivaldybiy

pasirengimg ekstremaliosioms situacijoms*

IT SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE IR SIEKIAMAS POKYTIS

Pazangos priemong skirta spresti 2022-2030 m. Utenos regiono plétros plane nustatyta
5 problemg — ,,Zemas investicinés aplinkos patrauklumas®, konkreéiai jos giluming prieZastj
5.4 ,Didel¢ verslo veiklos rizika dél nepakankamo regiono pasirengimo krizéms ir
ekstremaliosioms situacijoms*.

Geopolitiné situacija ir did¢jancios grésmés Europos Sajungos rytiniame pasienyje lemia
poreikj stiprinti kritinés infrastruktiiros atsparumg. Viena svarbiausiy vieSyjy paslaugy,
uztikrinan¢iy gyventojy sveikata, ekonomikos funkcionavimg ir visuomenés stabiluma, yra
nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas. Sutrikus geriamojo vandens tiekimo paslaugai,
neigiamas poveikis bty jauciamas gyventojy kasdieniam gyvenimui, vieSyjy jstaigy veiklai ir
verslo subjekty veiklos testinumui.

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktira yra nacionaliniam saugumui svarbi
infrastruktira. Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy vieSyjy geriamojo
vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy infrastruktiros fizinés ir veiklos apsaugos reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. jsakymu Nr. D1-543
,,D¢€l nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas
teikian¢iy jmoniy fizinés ir informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo*!, $iy objekty
apsauga turi uZtikrinti atsparumg neteisétam patekimui, ty¢iniam poveikiui ir veiklos
sutrikimams.

Utenos regiono savivaldybése geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros saugumo lygis
vis dar néra pakankamas. Dalis vandenvieciy, siurbliniy, vandens gerinimo irenginiy ir kity
infrastruktiros objekty neatitinka aktualiy teisés akty reikalavimy, o esamos fizinés ir techninés
apsaugos priemonés neuztikrina pakankamo apsaugos lygio.

Pagrindinés giluminés problemos priezastys:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. jsakymas Nr. D1-543 ,,Dél nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo paslaugas teikian¢iy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo* https://e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.B8627220BA5B



https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8627220BA5B

- nusidévejusi arba nepakankamai apsaugota infrastruktira;

- nepakankamai iSvystytos fizin€s apsaugos priemonés (tvoros, vartai, uzraktai);

- moderniy techniniy apsaugos sprendimy trilkumas (vaizdo stebéjimo sistemos,

signalizacija, jeigos kontrolé, perimetro apsauga);

- ribotos galimybés nuotoliniu biidu stebéti infrastruktiiros biklg ir operatyviai

reaguoti j incidentus;

- dalies objekty geografinis atokumas, didinantis pazeidziamuma;

- infrastruktiros neatitiktis Siuo metu galiojantiems saugumo reikalavimams.

D¢l siy priezasCiy didéja neteiséto patekimo, vandalizmo, tyCinio ar netyCinio vandens
uzterSimo bei infrastruktiiros veiklos sutrikdymo rizika. Tokie incidentai gali sutrikdyti
geriamojo vandens tiekima, kelti grésme visuomenés sveikatai, trikdyti vieSyjy paslaugy
teikimg ir verslo veiklos testinumg bei mazinti regiono patrauklumg gyventojams ir
investuotojams.

Pazangos priemone siekiama sustiprinti Utenos regiono savivaldybiy vieSyjy geriamojo
vandens tiekéjy valdomos infrastruktiiros fizing ir techning apsauga, diegiant Siuolaikines
apsaugos ir stebésenos priemones, atitinkancias galiojancius nacionalinio saugumo ir kritinés
infrastruktiiros apsaugos reikalavimus. Igyvendinus priemon¢ bus padidintas geriamojo
vandens tiekimo infrastruktiiros atsparumas fizinéms, technologinéms ir kibernetinéms
gréesméms bei ekstremaliosioms situacijoms, uZztikrintas patikimesnis ir nepertraukiamas
vieSyjy paslaugy teikimas, sumazinta geriamojo vandens tiekimo sutrikimy rizika gyventojams
ir verslo subjektams bei prisidéta prie Utenos regiono socialinio, ekonominio ir investicinio
patrauklumo didinimo. Pazangos priemoné prisideda prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plétros programos regioninés
pazangos priemonés Nr. 02-001-06-07-03 (RE) ,Didinti geriamojo vandens tiekimo
infrastruktiiros sauguma‘ jgyvendinimo.

Tikslinés grupés ir jy poreikiai

Pazangos priemonés jgyvendinimas orientuotas j tikslines grupes, kuriy kasdiené veikla,
teikiamos paslaugos ir gyvenimo kokybé tiesiogiai priklauso nuo patikimo, saugaus ir
nepertraukiamo geriamojo vandens tiekimo.

Tiesioginés tikslinés grupés:

- Utenos regiono savivaldybiy gyventojai;

- viesieji geriamojo vandens tiekejai ir nuoteky tvarkytojai;

- savivaldybiy administracijos ir jy valdomos jstaigos;

- sveikatos prieZitiros jstaigos;

- ugdymo jstaigos;

- socialiniy paslaugy ir globos jstaigos;

- prieSgaisrings ir civilinés saugos sistemos;

- Jmonés ir kiti juridiniai asmenys, kuriy veikla priklauso nuo patikimo vandens
tiekimo.

Netiesioginés tikslinés grupés:

- regiono tkio subjektai ir paslaugy sektorius;

- investuotojai;

- avarinés tarnybos;



- kitos kritinés infrastruktiiros sritys, kuriy veikla priklauso nuo vandens tiekimo
patikimumo;

- visa regiono bendruomené, kuriai svarbus vieSyjy paslaugy testinumas ir
visuomengés saugumas.

SprendZiamos tiksliniy grupiy problemos

Tikslinés grupés susiduria su $iomis pagrindinémis problemomis:

- rizika, kad dél infrastruktiiros pazeidimy, vandens tarSos ar ekstremaliyjy
situacijy bus sutrikdytas geriamojo vandens tiekimas;

- galimi vieSyjy paslaugy teikimo sutrikimai sveikatos, Svietimo, socialiniy
paslaugy ir civilinés saugos srityse;

- verslo veiklos trikdziai ir ekonominiai nuostoliai;

- papildomos savivaldybiy biudzeto iSlaidos avarijy ir jy padariniy likvidavimui,

- sumazgjes gyventojy saugumo jausmas ir socialinis atsparumas.

Poveikis tiksliniy grupiy poreikiams.

Igyvendinus pazangos priemong bus tenkinamas gyventojy, vieSojo sektoriaus jstaigy ir
verslo subjekty poreikis turéti patikima, saugy ir nepertraukiamg geriamojo vandens tiekima:

- sumazés vandens tiekimo sutrikimy rizika;

- bus uztikrintas veiklos testinumas ekstremaliyjy situacijy metu;

- bus sustiprinta visuomenés sveikatos apsauga;

- sumazeés ekonominiy nuostoliy rizika.

Visos §ios priemonés prisidés prie regiono socialinio ir ekonominio atsparumo didinimo.
Ypac reik§mingas poveikis bus sveikatos prieziiiros jstaigoms, kurioms biitinas saugus vanduo
infekcijy prevencijai ir gydymo procesams, taip pat jmonéms, kuriy veikla negali buti vykdoma
be stabilaus vandens tiekimo.

Tiksliniy grupiy ir poreikiy pokyc¢iy tendencijos

Numatoma, kad pazangos priemonés jgyvendinimo laikotarpiu ir per 5 metus po jos
igyvendinimo pagrindinés tikslinés grupés isliks tos pacios, o jy poreikis nepertraukiamam ir
saugiam geriamojo vandens tiekimui i§liks aktualus ir net didés. Siuo laikotarpiu itin svarbios
18liks poreikius formuojancios pagrindinés tendencijos:

- Geopolitinés ir saugumo grésmés. Didéjanti fiziniy, kibernetiniy ir hibridiniy
grésmiy rizika didins poreikj stiprinti kritinés infrastruktiiros apsauga.

- Technologiné pazanga. Didés iSmaniyjy stebésenos, nuotolinio valdymo,
automatizavimo ir incidenty prevencijos sistemy poreikis.

- Klimato kaita. Dél ekstremaliy gamtos reiSkiniy didés infrastruktiiros atsparumo
poreikis.

- Demografiniai pokyc¢iai. Nepaisant galimo gyventojy skaifiaus maZzéjimo
regione, saugaus vandens tiekimo poreikis isliks biitinas gyventojy gerovei ir vieSyjy paslaugy
uztikrinimui.

Igyvendinus projektus planuojamy jgyvendinti sprendimy testinumas bus svarbus ne tik
palaikant jdiegtas priemones ir sistemas, bet ir nuolatinis jy atnaujinimas pagal naujausius
technologinius ir saugumo reikalavimus.

Apibendrinimas

Pazangos priemoné orientuota ] gyventojy, vieSyjy paslaugy teikéjy, verslo ir
savivaldybiy poreikj uztikrinti nepertraukiama, saugy ir kokybiska geriamojo vandens tiekima.



Priemonés rezultatai didins regiono atsparumg krizéms ir ekstremaliosioms situacijoms,
stiprins visuomenés saugumag, mazins ekonomin¢ rizikg ir prisidés prie palankesnés
investicinés aplinkos kiirimo Utenos regione.

Utenos regiono savivaldybiy geriamojo vandens tiekimo ir nuoteku infrastruktiiros
sisteminé analizé

2024 m. duomenimis Utenos regione yra 184 neapsaugotos vandenvietés. Daugiau
neapsaugoty vandenvieéiy yra tik Vilniaus, Kauno ir Siauliy regionuose atitinkamai 270, 253
ir 218. Maziausiai neapsaugoty vandenvieciy yra Alytaus regione — 58, zenkliai maziau nei
Utenos regione neapsaugoty vandenvie¢iy yra Tauragées — 124 ir TelSiy — 127 regionuose. Prie
neapsaugoty vandenvieciy prijungty gyventojy skaicius Utenos regione yra 103 386. PraktisSkai
toks pat apie 100 000 gyventojy prijungty prie neapsaugoty vandenvieciy skaicius yra dar 3
regionuose: Alytaus, Marijampolés ir Tel§iy. Maziausias skaiCius gyventojy prijungty prie
neapsaugoty vandenvieCiy yra Tauragés regione — 68 176, o didziausias Vilniaus regione —
747 888.

Atlikta Utenos regiono savivaldybiy (Ignalinos, Moléty, Anyksciy, Utenos, Visagino ir
Zarasy) geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros analiz¢ atskleidzia
reikSmingus infrastruktiiros masto, technologinio i$sivystymo, valdymo skaitmenizavimo ir
fizinio saugumo lygio netolygumus. Sie skirtumai lemia nevienoda paslaugy patikimumo lygj
ir skirtingg infrastruktiiros pazeidziamuma visame regione.

Infrastruktiiros mastas ir sistemos sudétingumas

Regiono savivaldybése infrastruktiros apimtis zenkliai skiriasi.

Anvksciai Anyks¢iy rajone eksploatuojama centralizuota vandens tiekimo sistema,
apimanti vandenvietes su greziniais ir vandens gerinimo jrenginius. Yra eksploatuojamos 35
vandenvietes. 4 vandenvietés turi tik greZinius, 31 vandenvieté turi gre¢Zinius ir vandens
gerinimo jrenginius.

31 vandenvieté turi nuotolini SCADA (dispecerinj) valdyma. Anyks¢iy miesto vandenvietéje
yra valdymo centras.

Ignalina Ignalinos rajone veiklg vykdo 2 jmonés: UAB Ignalinos buty iikis ir UAB
,DidZiasalio komunalinés paslaugos®. UAB Ignalinos buty iikis eksploatuoja 37 vandenvietes,
40 vandens greziniy, 18 vandens gerinimo jrenginiy. VandenvieCiy greziniuose jrengta 40
vandens kelimo siurbliy. Nuotekos Ignalinos rajone tvarkomos eksploatuojant 49 nuoteky
perpumpavimo stotis, kuriose instaliuoti 87 nuoteky perpumpavimo siurbliai. Nuotekos
valomos 14 valymo jrenginiy. Apzitiros vykdomos fiziskai. UAB ,,DidZiasalio komunalinés
paslaugos® eksploatuoja 8 vandenvietes, 10 vandens greziniy, kuriuose jrengta 10 vandens
kélimo siurbliy, 3 vandens gerinimo (nugelezinimo) jrenginius. Veikia nuoteky valykla, 3
nuoteky perpumpavimo stotys.

Molétai Moléty rajone yra Sie geriamojo vandens objektai: 41vandenvieté su greziniais;
40 vandens paruoSimo (filtravimo, dezinfekcijos) jrenginiy; 1 vandens rezervuaras; 20
neeksploatuojamy vandens boksty; 1 antro pakélimo siurbling; 91 gaisrinis hidrantas. Nuoteky
valymo jrenginiai yra Molétuose, Toliejuose, Bekupéje, Giedraiciuose, Alantoje, Naujasodyje,
Bijutiskyje, Arnionyse, Joniskyje ir Giraitéje. Taip pat yra 34 nuoteky perpumpavimo stotys.
Centralizuoti vandentiekio tinklai sudaro 200,2 km, o centralizuoti nuoteky tinklai — 74,2 km.

Utena UAB ,Utenos vandenys*“ eksploatuojama geriamojo vandens tiekimo
infrastruktira apima 30 vandenvieciy, 29 vandens gerinimo jrenginius, 7 vandens pakélimo



stotis, 2 rezervuarus, 23 vandens bokstus, 67 artezinius grezinius ir 371,2 km vandentiekio
tinkly. Vandenvietés, vandens pakélimo stotys, greziniai ir vandens bokstai yra prijungti prie
budu. | planuojamy saugumo priemoniy taikymo sritj patenka objektai, kuriy veiklos
sutrikimas turéty didziausig poveik] nepertraukiamam geriamojo vandens tiekimui: 30
vandenvietés, 67 greziniai, 29 vandens gerinimo jrenginiai, 7 vandens siurblinés, 2 rezervuarai,
23 vandens bokstai, dispeCerinis valdymas ir nuotolinés stebésenos sistemos bei 371,2 km
vandentiekio tinkly. Priemonés orientuojamos | kritiSkiausius infrastrukttiros elementus, nuo
kuriy priklauso paslaugos testinumas ir reagavimo } incidentus operatyvumas, taip prisidedant
prie vandens tiekimo infrastruktiiros saugumo ir atsparumo stiprinimo.

Visaginas Visagino savivaldybéje UAB ,,Visagino energija® eksploatuoja centralizuotg
geriamojo vandens tiekimo infrastruktiira, kurig sudaro 1 vandenvieté, 7 eksploatuojami
greziniai ir vandens gerinimo jrenginiai, 4 vandens rezervuarai, 1 antro kélimo vandens
siurbliné, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai ir valdymo centrai. | saugumo
priemoniy taikymo sriti patenka vandenvietés teritorija, vandens gerinimo jrenginiai,
rezervuarai, siurblinés, greziniai bei valdymo centrai.

Zarasai Zarasy rajone yra 33 objektai (vandenvietés, greziniai, valdymo centras — Zarasy
miesto nuoteky valymo jrenginiai). Sistema yra automatizuota, vykdomas nuotolinis duomeny
perdavimas (SCADA ar analogiskos sistemos pagrindu). Dalis objekty yra be nuolatinés fizinés
priezitiros, eksploatuojami autonominiu rezimu. Objektai i$sidéste geografiskai nutolusiose
teritorijose, dalis jy — neaptvertos arba su ribotomis fizinés apsaugos priemonémis.

Apibendrinimas Visagino savivaldybése infrastruktiira yra maziausios apimties labai
centralizuota, taciau taip pat jautri sutrikimams, kas sistemine rizika taip pat daro didelg.

Technologiniu i§vystymo pozZiliriu progresas fiksuojamas Anyksciy rajone, kur 31 i§ 35
vandenvieciy integruotos 1 SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition)
nuotolinio valdymo sistema, bei Utenos rajone, kur veikia i§vystyta nuotolinés stebésenos ir
valdymo infrastruktira. Moléty, Ignalinos ir Visagino savivaldybése diegiami nuotoliniai
sprendimai, taciau jy apréptis néra vienoda visoje infrastruktiiroje, todél ilieka dalinis valdymo
fragmentiSkumas. Zarasy rajone skaitmenizacija ir automatizacija taikoma, taciau neapima
visy objekty, todéel operatyvus valdymas ir stebésena yra riboti.

Nuoteky infrastruktira Moléty ir Ignalinos rajonuose pasiZymi sudétingumu
(daugialypés valymo jrenginiy ir perpumpavimo stociy sistemos), tod¢él eksploatacija ir
valdymas yra ganétinai sudétingas. Visagino ir Zarasy savivaldybése nuoteky infrastruktiira
yra mazesnés apimties, taciau labiau priklausoma nuo pavieniy kritiniy jrenginiy, todél taip pat
jautri sutrikimams.

Pazymétina, kad visose savivaldybése nustatomi fizinés apsaugos trilkumai, ypac susij¢
su perimetro apsauga, prieigos kontrole ir vaizdo stebésena. Didziausias pazeidziamumas
identifikuojamas Zarasy rajone, kur dalis objekty eksploatuojami autonominiu rezimu, yra
geografiSkai nutole ir turi ribotas fizinés apsaugos priemones. Panasis, nors mazesnio masto
18Sukiai nustatomi ir kitose savivaldybése.

Utenos regiono savivaldybiy vandentvarkos sektoriuje egzistuoja aiSkiis struktiiriniai
netolygumai:

- infrastruktiiros mastas ir sudétingumas yra labai nevienodas;

- skaitmenizavimo ir nuotolinio valdymo lygis skiriasi nuo ganétinai aukSto iki
fragmentuoto;

- fizinés ir technologinés apsaugos priemoneés néra vienodai iSvystytos;



- dalis kritinés infrastrukturos iSlieka jautri pavieniy objekty sutrikimams;

- geografinis objekty iSskaidymas didina eksploatacing ir saugumo rizika.

Sie netolygumai lemia skirtinga paslaugy patikimumo, atsparumo ir operatyvaus
valdymo lygi savivaldybése. Todél iSryskéja poreikis regioniniu mastu standartizuoti
infrastruktiiros saugumo sprendimus, stiprinti fizing ir technologing apsaugg bei plétoti
vieningas nuotolinio valdymo sistemas, uztikrinant vienoda kritinés vieSosios paslaugos —
geriamojo vandens tiekimo — kokybeg ir atsparumg visame Utenos regione, vykdant atitinkamas
priemones praktiSkai visose savivaldybése.

Pazangos priemonés poreikj pagrindzianti informacija

Pazangos priemonés poreikis grindziamas butinybe uztikrinti saugy, kokybiska ir
nepertraukiamg geriamojo vandens tiekimo bei nuoteky tvarkymo paslaugy teikimg Utenos
regiono gyventojams ir ikio subjektams. Sios paslaugos yra biitinos visuomenés sveikatai,
aplinkos apsaugai, vieSyjy paslaugy teikimo testinumui ir regiono ekonominiam atsparumui.

Siuo metu dalies Utenos regiono savivaldybiy vieSyjy geriamojo vandens tiekéjy
eksploatuojamos infrastruktiiros fizinés ir techninés apsaugos lygis néra pakankamas. Dalis
vandenvieciy, greziniy, vandens gerinimo jrenginiy, rezervuary ir kity objekty neturi tinkamy
perimetro apsaugos, vaizdo stebéjimo, signalizacijos, jeigos kontrolés ir nuotolinés stebésenos
sprendimy arba esamos priemonés yra nusidévejusios ir neatitinka Siuolaikiniy saugumo
standarty.

Dél to didéja neteiséto patekimo, vandalizmo, ty€inio ar netyCinio geriamojo vandens
uzterS§imo bei infrastruktiros veiklos sutrikdymo rizika. Tokie incidentai gali lemti geriamojo
vandens tiekimo sutrikimus, neigiamai paveikti sveikatos priezitiros, Svietimo, socialiniy
paslaugy ir verslo veiklos testinuma bei sukelti papildomas savivaldybiy islaidas.

Viesyjy paslaugy kokybes, efektyvumo ir tvarumo poZiiiriu pazangos priemone leis:

- padidinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktiros atsparumg fizinéms,
technologinéms ir kibernetinéms grésmeémes;

- sumazinti vandens tiekimo sutrikimy ir vandens tarSos rizika;

- uztikrinti operatyvesnj incidenty nustatymga ir reagavima;

- sudaryti salygas uztikrinti vienoda paslaugy saugumo lygj tiek miestuose, tiek
atokesnése kaimiskose teritorijose;

- sumazinti avarijy ir jy padariniy Salinimo sgnaudas;

- uztikrinti  ilgalaikj infrastruktiiros funkcionavimg ir veiklos tegstinumg
ekstremaliyjy situacijy metu.

PaZzangos priemoneé taip pat atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
apsaugos ir klimato kaitos valdymo plétros programos regioning pazangos priemon¢ Nr. 02-
001-06-07-03 (RE) ,,Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros sauguma‘.

Pazangos priemoné taip pat prisidés prie $iy nacionaliniuose teisés aktuose nustatyty
reikalavimy jgyvendinimo:

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymo?;

Lietuvos Respublikos kriziy valdymo ir civilinés saugos jstatymo;

2 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymas https:/e-tar.lt/portal/It/legal Act/ TAR.9893688FA 176/asr
3 Lietuvos Respublikos kriziy valdymo ir civilinés saugos jstatymas https:/www.e-
tar.1t/portal/lt/legal Act/ TAR.C15592B096FA/asr
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Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo*;

Lietuvos higienos normos HN 24:2023 , Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai‘®.

Analizuoti keli galimi vieSosios infrastruktiiros ir paslaugy gerinimo bei investavimo
biidai, vertinant jy efektyvuma, atitiktj teisés aktams ir finansavimo sglygoms:

1. Investavimas ] fizinés infrastruktiiros atnaujinimg. Analizuotas esamy vandenvieciy
teritorijy fizinés apsaugos stiprinimas (tvoros, vartai, apsauginiai jrenginiai, praé¢jimo ir
pravaziavimo kontrolé). Sis biidas vertintas kaip bitinas bazinis sprendimas, uZtikrinantis
minimaly saugumo lygj ir atitinkantis kritiné€s infrastruktiiros apsaugos reikalavimus.

2. Investavimas ] skaitmeninius sprendimus. Vertintas vaizdo stebéjimo sistemy,
perimetro signalizacijos, prieigos kontrolés ir nuotolinio stebéjimo platformy diegimas. Sie
sprendimai leidzia realiu laiku stebéti objektus ir operatyviai reaguoti | incidentus. Taip pat
uztikrinamas atitikimas Siuolaikiniams saugumo standartams bei efektyvesnis resursy
naudojimas.

3. Kombinuotas (fizinés ir skaitmeninés infrastruktiros) modelis. Nustatyta, kad
efektyviausias sprendimas yra fizinés apsaugos priemoniy ir skaitmeniniy technologijy
derinimas. Toks modelis leidZia pasiekti auksc¢iausig saugumo lygi ir uztikrina tiek prevencija,
tiek kontrole.

4. Investavimas | mobiligsias saugumo priemones. Svarstyta galimybé naudoti mobilius
stebéjimo sprendimus ar perioding fizing apsauga, taciau Sis buidas jvertintas kaip maziau
efektyvus dél nuolatinés kontrolés trilkumo ir didesniy ilgalaikiy eksploataciniy kasty.

5. Naujos infrastrukttiros kiirimas. Galimyb¢ statyti naujus apsaugos objektus ar visiskai
rekonstruoti vandenvietes buvo vertinta kaip neproporcingai brangi ir neatitinkanti
finansavimo efektyvumo principy, todél pasirinktas esamos infrastruktiiros modernizavimas.

6. Komunikacinés ir prevencinés veiklos. Svarstytos informavimo priemoneés
(Zenklinimas, jspéjamieji Zenklai), kurios gali veikti kaip papildoma prevenciné priemone,
taciau vienos pacios neuztikrina pakankamo saugumo lygio.

7. Reguliacinés priemonés. Vertinti galiojantys teisés aktai, reglamentuojantys geriamojo
vandens tiekimo infrastruktiiros apsaugg, duomeny apsauga (vaizdo stebéjimo atveju),
vieSuosius pirkimus ir finansavimo salygas. Nustatyta, kad pasirinkti sprendimai turi atitikti:

- kritinés infrastruktiiros apsaugos reikalavimus

- asmens duomeny apsaugos (BDAR) nuostatas

- vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus

- finansavimo Saltinio nustatytas tinkamy i$laidy kategorijas

Atsizvelgiant | nustatytas problemas, pasirinktas sprendimas — investuoti j geriamojo
vandens tiekimo infrastruktiiros fizinés apsaugos stiprinima, derinant esamos infrastruktiiros
modernizavimg. Tai uztikrins maksimaly saugumo lygj (prevencija + kontrol¢), leis operatyviai
reaguoti ] incidentus (ypac nutolusiose teritorijose), mazins zmogiSkojo faktoriaus rizika,
didins infrastruktiiros atsparuma fizinéms ir kibernetinéms grésméms. Sis planuojamas

4 Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymas https://e-
tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.S7EOE8B29108/asr
5 Lietuvos higienos normos HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai https://e-
tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.2099D15473C7/asr
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https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/asr
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jgyvendinti sprendimas atitinka ES finansavimo ir nacionalinius teisés akty reikalavimus ir yra
efektyvus ilgalaikéje perspektyvoje. Be to, pasirinktas sprendimas tiesiogiai prisideda prie
regioninés pazangos priemonés tikslo — didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros
saugumg ir veiklos testinuma.

PaZangos priemone siekiamas kiekybinis ir kokybinis pokytis

Savivaldybiy atlikti infrastruktiiros vertinimai patvirtino, kad investicijos turi biiti
nukreiptos j tuos objektus, kuriy veiklos sutrikimas turéty didziausia poveikj nepertraukiamam
geriamojo vandens tiekimui ir incidenty valdymui. Todél planuojama diegti fizinés apsaugos
ir stebésenos priemones kritiniuose infrastruktiiros objektuose — vandenvietése, greziniuose,
vandens gerinimo jrenginiuose, rezervuaruose, vandens pakélimo stotyse ir dispecerinio
valdymo sistemose. Tai sudarys prielaidas uztikrinti patikimesn;j ir nepertraukiamag geriamojo
vandens tiekima gyventojams, vieSojo sektoriaus jstaigoms ir verslo subjektams, sumazins
paslaugy sutrikimy rizika bei pagerins viesyjy paslaugy kokybe.

Kiekybinis pokytis

Igyvendinant pazangos priemon¢ bus modernizuojami ir papildomai apsaugomi

geriamojo vandens tiekimo infrastruktiros objektai, diegiamos fizinés ir technologinés
apsaugos bei stebésenos priemones. Konkretis kiekybiniai rezultatai nustatomi paZangos
priemonegs stebésenos rodikliuose. Numatomos investicijos i:

-vandenvieciy teritorijy aptvérimg ir fizinés apsaugos atnaujinimg bei kibernetinj
atsparuma (aptvérimai, tvoros, vartai, durys, langai ir pan.);

-vaizdo stebé&jimo sistemy jrengima;

-isilauzimo ir perimetro signalizacijos diegima;

-prieigos kontrolés sprendimy jdiegima;

-nuotolinio stebéjimo ir valdymo sistemos sukiirima;

-integracijg su centralizuota steb¢jimo sistema;

-UPS atsarginj maitinimg bei vandens kokybés ir galimos tarSos nuolatinés stebésenos
sistemas.

Numatytos priemonés tiesiogiai atitinka paZangos priemones tiksla ir finansavimo
gairése nustatytas remiamas veiklas bei sudaro prielaidas sumazinti grésmiy poveik] ir
uztikrinti geriamojo vandens tiekimo paslaugos patikimuma bei testinumg. Taip pat jos yra
numatytos saugumo planuose.

Kokybinis pokytis

Igyvendinus paZangos priemong:

- padidés geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros atsparumas fizinéms ir

kibernetinéms grésméms;

- sumazgs neteiséto patekimo, vandalizmo ir vandens uZzterSimo rizika;

- pagerés infrastruktiiros stebésena realiuoju laiku ir sutrumpés reagavimo ] incidentus

laikas;

- bus uztikrintas didesnis vieSyjy paslaugy teikimo testinumas ekstremaliyjy situacijy
metu;

- sumazés avarijy sukeliamy vandens nuostoliy rizika, bus uZztikrintas stabilesnis
vandens slégis ir kokybé;

- pagerés gyventojy saugumo jausmas ir gyvenimo kokybé;

- sustiprés regiono socialinis ir ekonominis atsparumas.



Poveikis vieSosioms paslaugoms

Pazangos priemonés jgyvendinimas leis uztikrinti aukStesne geriamojo vandens tiekimo
paslaugy kokybe, prieinamumg ir patikimumg tiek miesty, tiek kaimiSkyjy teritorijy
gyventojams. Taip pat bus sudarytos salygos efektyvesniam infrastruktiros valdymui
naudojant centralizuotas stebésenos ir valdymo sistemas.

Prisidéjimas prie Regiony plétros programos rodikliy

Pazangos priemoné tiesiogiai prisidés prie 2022—-2030 m. Utenos regiono plétros plano
ir regioninés pazangos priemonés Nr. 02-001-06-07-03 (RE) ,,Didinti geriamojo vandens
tiekimo infrastruktiros sauguma* poveikio rodiklio 6.35. ,,Gyventojy, apriipinamy geriamojo

vandens tiekimo paslaugomis, skai¢ius, asmenimis‘ pasiekimo.
Apibendrinimas

Pazangos priemonés jgyvendinimas uztikrins aukStesnj geriamojo vandens tiekimo
paslaugy saugumo, kokybés ir patikimumo lygj Utenos regione. Investicijos j kritinés
infrastruktiiros apsaugg prisidés prie vieSyjy paslaugy testinumo, visuomenés saugumo, verslo
veiklos stabilumo ir palankesnés investicinés aplinkos kiirimo. Jgyvendinus pazangos
priemone bus uztikrinta geresné kritinés infrastruktiiros apsauga bei sustiprintas Utenos
regiono atsparumas krizéms ir ekstremaliosioms situacijoms.

Informacija apie anksc¢iau jgyvendintas panaSias priemones ir papildomuy veikly
poreiki

Utenos regiono savivaldybése anksciau nebuvo sistemiskai jgyvendinami projektai, skirti
geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros fizinés ir technologinés apsaugos stiprinimui. Kai
kuriose savivaldybése buvo vykdomi pavieniai infrastruktiiros atnaujinimo darbai, taciau jie
neapémé kompleksiniy apsaugos priemoniy diegimo ir neuztikrino pakankamo kritinés
infrastruktiiros saugumo.

Papildomy veikly poreikis nustatytas atlikus geriamojo vandens tiekimo infrastruktiiros
vertinima ir parengus saugumo planus. Vertinimy metu identifikuota, kad butina diegti fizinés
apsaugos, vaizdo stebéjimo, signalizacijos, jeigos kontrolés ir nuotolinés stebésenos
priemones.

Numatomos veiklos yra biitinos siekiant sumazinti neteiséto patekimo, vandalizmo ir
vandens uZterSimo rizikg, uZtikrinti geriamojo vandens tiekimo paslaugy testinuma
ekstremaliyjy situacijy metu ir atitikti galiojancius nacionalinio saugumo bei kritinés
infrastruktiiros apsaugos reikalavimus.

III SKYRIUS
PAZANGOS PRIEMONES JGYVENDINIMO TERITORIJA

Priemongés veikly jgyvendinimo teritorija apima Anyks¢iy, Ignalinos, Utenos ir Zarasy
rajony savivaldybiy bei Visagino savivaldybés teritorijas.

. IVSKYRIUS
PAZANGOS PRIEMONES VEIKLOS, PROJEKTU VYKDYTOJAI IR
PARTNERIAI

Pazangos priemone siekiant sustiprinti Utenos regiono geriamojo vandens tiekimo
infrastruktiiros saugumg ir atsparumg fizinéms, technologinéms bei kibernetinéms grésmeéms,
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uztikrinant nepertraukiamg ir patikimg vieSyjy paslaugy teikimg gyventojams, jstaigoms ir
verslui yra planuojamos vykdyti Sios veiklos:

- fizinés apsaugos priemoniy diegimas ir atnaujinimas (tvoros, vartai, durys, uzraktai);

- vaizdo stebéjimo sistemy jrengimas;

- apsaugos signalizacijos sistemy diegimas;

- jeigos kontrolés sprendimy diegimas;

- perimetro apsaugos stiprinimas;

- dispecerinio valdymo, nuotolinés stebésenos ir kibernetinio saugumo sprendimy

diegimas bei atnaujinimas.

Sios veiklos pasirinktos atsizvelgiant j savivaldybiy ir vie$yjy vandens tiekéjy atliktus
infrastruktiros vertinimus bei parengtus saugumo planus, kurie parodé, kad esama
infrastruktira yra nusidévéjusi, fizinés apsaugos lygis nepakankamas, truksta moderniy
stebésenos ir kontrolés sprendimy, ribotos operatyvaus reagavimo galimybés, o dalis objekty
neatitinka galiojan¢iy saugumo reikalavimy.

Dél Siy priezascCiy didéja infrastruktiiros pazeidziamumas ir rizika dél neteiséto patekimo,
vandalizmo, vandens uZterSimo bei paslaugy sutrikdymo. Igyvendintos priemonés leis
sumazinti Sias rizikas, pagerinti incidenty prevencijg ir valdyma, sutrumpinti reagavimo laikg
bei sustiprinti vandens tiekimo paslaugy testinumg ekstremaliyjy situacijy metu.

Numatomos veiklos tiesiogiai prisideda prie 2022—2030 m. Utenos regiono plétros plano
5 problemos ,,Zemas investicinés aplinkos patrauklumas® ir jos giluminés prieZasties 5.4
,Didelé  verslo veiklos rizika dél nepakankamo regiono pasirengimo krizéms ir
ekstremaliosioms situacijoms® sprendimo, taip pat jgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos regioning pazangos priemon¢ Nr. 02-001-06-07-03 (RE) ,,Didinti geriamojo
vandens tiekimo infrastruktiiros sauguma®.

Remiamy veikly vykdytojais bus vieSieji geriamojo vandens tieké¢jai ir nuoteky
tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo licencija, iSduota
Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos, ir kuriems savivaldybés tarybos sprendimu
savivaldybés vieSojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti vie$aji geriamojo
vandens tiekimg ir (arba) nuoteky tvarkyma. Esant poreikiui galés biiti sudarytos jungtinés
veiklos (partnerystes) sutartys tik su savivaldybiy administracijomis kurios tokiu atveju biity
projekty partneriai.

5 V SKYRIUS
PAZANGOS PRIEMONES PROJEKTU ATRANKA

Pazangos priemonés projekty atranka bus organizuojama planavimo bidu, kuris
taikomas projektams, kuriais jgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos
funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybés ar savivaldybiy institucijoms ar jstaigoms ar jy
kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie paZangos
priemonés jgyvendinimo ir joje numatyty rezultaty pasiekimo, vadovaujantis Strateginio
valdymo metodikos 135.2 punkto nuostatomis.

Projekty atrankos kriterijai nenustatyti.

VI SKYRIUS
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PAZANGOS PRIEMONES PRISIDEJIMAS PRIE HORIZONTALIUJU PRINCIPU
IGYVENDINIMO

Lentelé Nr. 1

Eil.
Nr.

Horizontalieji principai (toliau —
HP)

Informacija apie paZangos priemoneés prisidéjima
prie HP

Darnaus vystymosi

Igyvendinant pazangos priemon¢ bus prisidedama
prie tvaraus vandens iStekliy valdymo ir klimato
kaitos poveikio mazinimo. Modernizuojant geriamojo
vandens tiekimo infrastruktiirg bus mazinami vandens
nuostoliai, efektyviau naudojami vandens ir energijos
iStekliai, didinamas infrastruktiros atsparumas
fizinéms, technologinéms ir klimato kaitos
keliamiems i88tikiams. Tai uztikrins ilgalaikj sistemos
tvarumg ir prisidés prie 6 darnaus vystymosi tikslo
~Svarus vanduo ir higiena“ jgyvendinimo bei
,reikSmingos zalos nedarymo* principo laikymosi.

Inovatyvumo (kiirybingumo)

Jgyvendinant pazangos priemon¢ bus diegiami
moderntis  technologiniai  sprendimai,  skirti
infrastruktiros valdymo ir apsaugos stiprinimui.
Numatomos iSmanios stebésenos sistemos, nuotolinis
valdymas, automatizuotas incidenty aptikimas ir
duomeny analizés sprendimai. Sios priemonés leis
efektyviau  valdyti infrastruktiira, grei¢iau
identifikuoti gedimus ir uZtikrinti operatyvesnj
reagavimg | galimus sutrikimus, taip didinant
paslaugy patikimuma ir valdymo efektyvuma.

Lygiy galimybiy visiems

Igyvendinus  pazangos priemoné¢je  nurodytus
projektus, sukurta ir (ar) pagerinta infrastrukttra galés
naudotis visi asmenys be iSimties, nepriklausomai
nuo lyties, rasés, tautybés, pilietybés, kalbos, kilmeés,
socialinés padéties, tikéjimo, jsitikinimy ar pazitry,
amziaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés
priklausomybes, religijos ar kity pagrindy.
Igyvendintos  veiklos neturés  diskriminacinio
poveikio ir nejtvirtins jokiy apribojimy, galinCiy
pazeisti lygiy galimybiy ir nediskriminavimo
principus (iSskyrus galiojancius higienos normy ir
techniniy reikalavimy taikyma).

Taip pat bus uztikrinamas vienodas saugaus ir
kokybisko geriamojo vandens prieinamumas visiems
gyventojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios
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vietos ar kity socialiniy ar teritoriniy veiksniy, taip
mazinant teritoring ir socialing atskirt] bei gerinant

vieSyjy paslaugy prieinamumg.

5 VII SKYRIUS
ISANKSTINES SALYGOS

Taikoma iSankstin¢ salyga: projekto veiklos turi atitikti patvirtintus nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy saugumo planus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 15 straipsnio 2 dalimi.

ISankstiné salyga laikoma jvykdyta, kai, vadovaujantis minéto jstatymo 15 straipsnio 2
dalimi, yra parengtas ir patvirtintas nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbios jmonés
saugumo planas (toliau — Saugumo planas).
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VIII SKYRIUS
PAZANGOS PRIEMONES STEBESENOS RODIKLIAI

Lentelé Nr. 2

Pazangos priemonés veikly produkto rodikliai

ROdlklllll.paS:ektl pla.lluOJama Siektinos rodiklio
panaudoti paZangos 1éSy suma, reikimeés
Eur
IS viso IS ju Europos Tarpiné Galutiné
Veiklos Rodiklio ROd.lk.ho Sajungos, ‘kl.tOS relksn}e relksn}e Siektinos rodiklio reik§més nustatymo
. . pavadinimas, tarptautinés (metai) (metai) ..
pavadinimas kodas . : . . pagrindimas
matavimo vienetas finansinés
paramos ir
valstybés
biudZeto 1ésy
suma
1 2 3 4 5 6 7 8
Geriamojo P.S.2.104 | Idiegtos 3317 426,72 3 151 554,86 0 | 125 Rodiklis atitinka 2021-2027 mety Europos
vandens tiekimo | 5 vandenvieciy, viesyjy Sajungos fondy investicijy programos (toliau —
infrastruktiiros geriamojo  vandens IP) 2.5. konkre¢iam uzdaviniui ,,Skatinti saugia
fizinés ir tiekéjy, nuoteky prieiga prie vandens, tvarios vandentvarkos,
techninés tvarkytojy  valdymo iskaitant integruota vandentvarka, ir vandens
apsaugos centry apsaugos iStekliy atsparuma® priskirta stebésenos rodiklj.
stiprinimas priemonés | Skaicius Siektina tarpiné rodiklio reik§mé IP nenustatoma.
Siektina galutine rodiklio reik§me apskaiciuota
pagal paZzangos priemon¢ planuojamy projekty
duomenis.
Lentelé Nr. 3
PaZangos priemonés rezultato rodikliai
Rodiklio ROd.lk.lm Pradiné ROdlkllul.pasjektl pla.lluoj ama Siektinos rodiklio Siektinos rodiklio reik§més nustatymo
Kkodas pavadinimas, rodiklio panaudoti pazangos l1éSy suma, reikimes pagrindimas
matavimo vienetas Eur
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reikSmeé IS viso IS ju Europos Tarpiné Galutiné
(metai) Sajungos, kitos reikSmé reikSmé
tarptautinés (metai) (metai)
finansinés
paramos ir
valstybés
biudzeto 1éSy
suma
1 2 3 4 5 6 7 8
R.S.2.3055 | Viesieji geriamojo | 0 3317 426,72 3 151 554,86 0 5 Rodiklis atitinka 2021-2027 mety Europos
vandens tiekéjai ir (2030 m.) Sajungos fondy investicijy programos (toliau — IP)
nuoteky tvarkytojai, 2.5. konkre¢iam uzdaviniui ,,Skatinti saugig prieiga
kurie investuoja | prie vandens, tvarios vandentvarkos, jskaitant
saugaus vandens integruota vandentvarka, ir vandens iStekliy
tiekimo uztikrinimo atsparuma‘ priskirtg stebésenos rodiklj. Siektina
priemones, siekiant tarpiné rodiklio reikSmé IP nenustatoma. Siektina
padidinti imoniy galutiné rodiklio reikSmé apskaiciuota pagal
veiklos  atsparuma pazangos  priemon¢  planuojamy  projekty
(Skaicius) duomenis.
Regiono plétros tarybos

administracijos direktorius

Nerijus Cepauskas




